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NAYTTEET
Lab.nro Néaytteen kuvaus
6451 Verkostovesi, Salmelantie 83

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maéritys Yksikko 6451 **STM 1352
Lamp6tila 1 min juok. jalkeen °C 8,1

Haju Hajuton

Maku Mauton

Escherichia coli* pmy/100ml 0 <1(V)
Koliformiset bakteerit* pmy/100ml 0 <1(T)
Enterokokit * pmy/100 ml 0 <1(V)
Heterotrof. pesdkeluku 22°C* pmy/ml 0

pH* 7.2 «9,5,»6,5(T)
Sahkoénjohtavuus 25°C* uS/cm 57 <2500(T)
Sameus * FNU <0,1

Variluku* mg/| Pt <5

Rauta ™ pg/l 1,8 <200(T)
Mangaani * ug/l <0,5 <50(T)

Merkintojen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.

**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelmétiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintaméaaritys

LAUSUNTO

Karttulan vesiosuuskunta, jatkuva valvonta, VJA Karttula

**Sosiaali-jaterveysministerion asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta seka rakennusten
vesilaitteistojen riskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.

V =laatuvaatimus, T =laatutavoite

Veden sameus- ja variarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttajien hyvaksyttavissa, eika niissa saa esiintya epatavallisia
muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesdkeluvulle ei ole asetettu enimmaisarvoa, mutta siina ei saa esiintya epatavallisia
muutoksia. Verkostovesissa pesdkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

VEDEN LAATU:
Verkostovesinadyte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niissd ominaisuuksissa,
joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

pmy = pesdkkeen muodostava yksikkd

Anu Korpela
kemisti, FM

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteita. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettiessad. Mittausepdvarmuutita ei huomioida pdstdssianndisss.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sahkoposti Y-tunnus
Yrittajantie 24 Yrittajantie 24 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *044 7647203 toimisto@skyt.fi
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TIEDOKSI

Karttulan Vesiosuuskunta/Laitinen Tuomo
Karttulan vok/Harlin-Venalainen Piela
Kuopion kaupunki/Ymparistoterveydenhuolto/Hanninen Jyrki

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteita. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet iimoitetaan pyydettiessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida pdétossianndisss.
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MENETELMATIEDOT

Maéritys

Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lamp6tila 1 minjuok. jalkeen
Haju

Maku

Escherichia coli*

Koliformiset bakteerit*
Enterokokit *

Heterotrof. pesdkeluku 22°C*
pH*

Sahkénjohtavuus 25°C*
Sameus *

Variluku *

Rauta*

Mangaani *

Lampétila 1 min juoksutuksen jalkeen (TL80O0O)
Alustava haju (TL30)

Alustava maku (TL30)

SFS 3016:2011(TL30)

SFS 3016:2011(TL30)

SFS-EN 1SO 7899-2:2000 (TL30)
SFS-EN 1SO 6222:1999 (TL30)
SFS 3021:1979(TL30)

SFS-EN 27888:1994 (TL30)

SFS-EN 1SO 7027-1:2016 (TL30)

SFS-EN 1SO 7887:2012, Method C(TL30)

ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023 (TL30)

ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023 (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL800O Néaytteenottaja

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Haju 2025/6451 17.3.2025
Maku 2025/6451 17.3.2025
Escherichiacoli* 2025/6451 17.3.2025
Koliformiset bakteerit* 2025/6451 17.3.2025
Enterokokit * 2025/6451 17.3.2025
Heterotrof. pesdkeluku 22°C* 2025/6451 17.3.2025
pH* 2025/6451  +0,2 yks. 18.3.2025
Sahkdnjohtavuus 25°C* 2025/6451  £5% 18.3.2025
Sameus * 2025/6451 Madritysrajan alitus 18.3.2025
Variluku* 2025/6451  Madritysrajan alitus 18.3.2025
Rauta* 2025/6451  +0,5 pg/l 7.4.2025
Mangaani * 2025/6451 Madritysrajan alitus 1.4.2025

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteita. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet iimoitetaan pyydettiessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida pdétossianndisss.



