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Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätössäännöissä.
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NÄY TTE ET

Lab.nro Näytteen kuvaus

27542 Raakavesi

27543 Lähtevä vesi

MÄÄRI TYSTULO KSE T / NÄY TTEET

Määritys Yksikkö 27542 27543 **STM 1352

Lämpötila ºC 8,2 8,9
Escherichia coli* pmy/100 ml 12 0 <1 (V)
Koliformiset bakteerit* pmy/100 ml 33 0 <1 (T)
Escherichia coli* MPN/100 ml 8 0 <1 (V)
Koliformiset bakteerit* MPN/100 ml 20 0 <1 (T)
Enterokokit * pmy/100 ml 3 0 <1 (V)
Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC * pmy/ml 30 0

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvedet
Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamääritys

LAU SU NTO

Karttulan vesiosuuskunta, uusinta, VJA Petäisenpää

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta sekä 
rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu enimmäisarvoa, mutta siinä ei saa esiintyä 
epätavallisia muutoksia. Verkostovesissä pesäkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

VEDEN LAATU:
Tuloksia on verrattu verkostovesille asetettuihin laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin.

Raakavedessä todettiin koliformisia bakteereita molemmilla menetelmillä ja colilert menetelmällä e.colia todettiin 8 
MPN/100ml ja les endo menetelmällä 12 pmy/100ml.

Raakavedessä todettiin myös enterokokkibaktreereita 3 pmy/100 ml.

Lähtevä vesi täytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niissä 
ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.

pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö

Sauli Schroderus
tutkija
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TIE DO KSI

Karttulan Vesiosuuskunta/Laitinen Tuomo
Karttulan vok/Harlin-Venäläinen Piela
Kuopion kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto/Hänninen Jyrki
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MENE TELMÄTI EDO T

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lämpötila Lämpötila (TL8000)
Escherichia coli* SFS 3016:2011 (TL30)
Koliformiset bakteerit* SFS 3016:2011 (TL30)
Escherichia coli* SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL30)

Koliformiset bakteerit* SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL30)
Enterokokit * SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL30)
Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC * SFS-EN ISO 6222:1999 (TL30)

TU TKIMUSLAI TO STIEDO T

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL8000 Näytteenottaja

MITTAU SEPÄVARMU USTI EDO T

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

Escherichia coli* 2025/27542 Toimitetaan pyydettäessä 22.8.2025
2025/27543 22.8.2025

Koliformiset bakteerit* 2025/27542 Toimitetaan pyydettäessä 22.8.2025
2025/27543 22.8.2025

Escherichia coli* 2025/27542 Toimitetaan pyydettäessä 22.8.2025
2025/27543 22.8.2025

Koliformiset bakteerit* 2025/27542 Toimitetaan pyydettäessä 22.8.2025
2025/27543 22.8.2025

Enterokokit * 2025/27542 Toimitetaan pyydettäessä 22.8.2025
2025/27543 22.8.2025

Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC * 2025/27542 Toimitetaan pyydettäessä 22.8.2025
2025/27543 22.8.2025


